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En este estudio se analizaron las cuadriculas H15c y H16a. De las estructuras
analizadas tenemos que un 67% estan sucias o tapadas y un 33% estan limpias. Hay
varias - estructuras de drenaje que se encontraron en el lugar que no estaban
identificadas en los dibujos del Municipio de San Juan. En la cuadricula H16a
encontramos la estructura S-003a que le falta un tramo de tuberia esto requiere se
afada alrededor de 3’-0” de tubo de concrete de 18"®.

Adjunto incluimos datos de campo por cada estructura con los problemas encontrados
de haberlos y acciones inmediatas y a largo plazo a tomar, estos datos contienen sus
fotos y copia de planos usados para el mismo.
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